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和歌山市 企業局     

下水道部 下水道施設課長 

 

質 問 回 答 書 

 

令和５年９月 １日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。 

 

年 度     

工 事 (業 務 )番 号     

工 事 ( 業 務 ) 名       

工 事 (業 務 )場 所 

令和５年度 

第２３１０００３３号 

湊南第２雨水ポンプ場３号雨水ポンプ設備工事 

和歌山市湊字青岸坪１４１４番９ 

質 問 事 項  回 答 事 項  

１．吐出配管について 

 雨水ポンプと吐出弁間のφ1350㎜鋳鉄管

(DCIP)が見積用図面においては、工事範囲となっ

ていますが、見積用設計書及び特記仕様書に記載

がありません。工事範囲と考えてよろしいでしょ

うか。 

１．雨水ポンプと吐出弁の間の口径1350㎜鋳鉄

管については未計上です。ただし、見積につい

ては見積用設計書のとおり積算してください。

なお、契約締結後、受注者との協議対象となり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 


