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  令和５年 ９月１３日 

（２０２３年） 

 

 

和歌山市 企業局     

下水道部 下水道施設課長 

 

質 問 回 答 書 

 

令和５年９月１２日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。 

 

年 度     

工事 (業務 )番号     

工 事 ( 業 務 ) 名       

工事 (業務 )場所 

令和５年度 

第２３１０００３３号 

湊南第２雨水ポンプ場３号雨水ポンプ設備工事 

和歌山市湊字青岸坪１４１４番９ 

質 問 事 項  回 答 事 項  

１．特記仕様書 第2章 第2節 №3ディーゼル機関 

4.製作条件 P.8 

 

・標準的な使用条件として室内周囲温度5～40℃

と記載ありますが、5℃未満での使用を考慮する

必要がありますでしょうか。 

 

・考慮する必要がある場合、エンジン出力も大き

いので起動失敗を防止するために起動性（着火性）

を考慮して電動温水ヒータ+電動循環ラインポン

プを設ける可能性がありますが問題ないでしょう

か。 

１．設計図書のとおりです。 

 


